
Ustawienia DIP SWITCH: 1 - OFF, 2 - OFF (w prawo do cyfr 1 i 2)

Rekomendowany przekrój przewodów 1mm
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SEH - siłownik termiczny

Wentylator

SCHEMAT PODŁĄCZENIA SIEMENS RDF600T Z UKŁADEM SP01 - 230V AC

RDF600T - podtynkowy
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Do następnego zestawu
L (wentylator)

N (wspólny)

L (zawór)
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